
なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

参　考　資　料　（数量内訳書）

工事名 建築設備検修工事

　この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第１
条にいう設計図書ではない
　したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質
条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段に
ついて受注者の責任において定めるものとする。

-1-

給水設備検修
　各駅　　　貯水槽清掃 10㎥以下　１７槽 １回/年

20㎥程度　１槽 １回/年 水質検査含む
自動給水設備点検 18基 2回/年　

　中央指令所 揚水ポンプ点検 2基 2回/年　
　検修庫 揚水ポンプ点検 2基 2回/年　

冷暖房装置検修
　中央指令所 送排風機 4台 2回/年　

パッケージ型空調機 8台 2回/年　 エアフィルター洗浄含む
　各駅各機器室 パッケージ型空調機 37台 2回/年　 エアフィルター洗浄含む
　各変電所 パッケージ型空調機 3台 2回/年　 エアフィルター洗浄含む

換気設備検修
　各駅　 207台 １回/年

　（換気扇153台ロスナイ54台）

空調機室外機洗浄
　各駅　 80台 １回/年
　各変電所 3台 １回/年

　

各　　　駅　・・・１号線５駅　２号線１３駅　（計１８駅）
各変電所　・・・千葉変電所、殿台変電所

設
　
　
計
　
　
説
　
　
明

備
考
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　パッケージ型空調機点検

　　（エアフィルター洗浄含む）

　貯水槽清掃（千葉駅）

　水質検査含む

　送排風機点検

検修庫、2回/年

中央指令所、2回/年

中央指令所、2回/年

給水設備検修

　貯水槽清掃（千葉駅を除く１７駅）

　自動給水設備点検

　揚水ポンプ点検

　揚水ポンプ点検

冷暖房装置検修

　　ー〃ー

台

台

17

1

2

2

18

4

8

槽

台

37

3

摘要金額 数量増減 金額増減

基

数量単位

槽10㎥以下、１回/年

20㎥程度、１回/年

各駅、2回/年

中央指令所、2回/年 基

基

設計内訳書

修 14 - 17工事番号 工事名 建築設備検修工事

規格

　　ー〃ー

千葉都市モノレール株式会社

-3-

台

単価工事区分・工種・種別・細別

各駅、2回/年

各変電所、2回/年

千葉都市モノレール株式会社

-4-

設計金額 式 1

消費税相当額 式 1

工事価格 式 1

一般管理費 式 1

工事原価 式 1

現場管理費 式 1

純工事費 式 1

共通仮設費 式 1

直接工事費 式 1

　　ー〃ー 各変電所、１回/年 台 3

空調機室外機洗浄 各駅、１回/年 台 80

　　ー〃ー ロスナイ、各駅、１回/年 台 54

換気設備検修 換気扇、各駅、１回/年 台 153

数量増減 金額増減 摘要工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額

設計内訳書

工事番号 修 14 - 17 工事名 建築設備検修工事
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